
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СУГ НЕОБХОДИМО:

ПРАВИЛА  

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

БАЛЛОННЫМИ УСТАНОВКАМИ СУГ

Удалить баллон на расстояние: 

• более 0,5 м от бытовой газовой плиты, 

• 1 м от отопительных и электрических приборов и оборудования, 

• 2 м от горелок отопительных бытовых печей.
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После использования баллона 

СУГ закрыть вентиль баллона.

более 0,5 м

более 1 м

более 2 м



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Не размещайте 

более одного баллона 

объемом до 5 литров 

в газифицированном 

помещении.

Не нагревайте  

баллон.

Не размещайте баллоны  

в неустойчивом положении.

Не ремонтируйте газовое  

оборудование самостоятельно.

Не пользуйтесь  

неисправными баллонами.
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ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ

С МОБИЛЬНОГО 

ТЕЛЕФОНА
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С ГОРОДСКОГО 

ТЕЛЕФОНА

ЕДИНЫЙ НОМЕР  

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ

Обеспечить доступ 

свежего воздуха 

в помещение

Раз в год проводить техниче -

ское обслуживание газового 

оборудования, заключив до-

говор со специализированной 

организацией.

Использовать приборы 

газового контроля с дат-

чиками-сигнализаторами 

утечки пропана/бутана.


